
DADOS DA EDIFICAÇÃO

PAVIMENTO

EDIFÍCIO
PRINCIPAL

SUBSOLO

TÉRREO

SEGUNDO

TERCEIRO

QUARTO

QUINTO

TÉCNICO

ÁREA TOTAL 17.061,10m²

DADOS DO TERRENO

DESCRIÇÃO: Imóvel situado no Patio de Vila Oficinas, parte de área maior de 118.507,13m² de
Propriendade da União com cessão de uso gratuito.

ÁREA DO TERRENO: 17.011,12 m²

Matrículas

ESTATÍSTICA

ÁREA DO TERRENO: 17.011,12 m²

ÁREA COMPUTÁVEL:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,87

ÁREA PERMEÁVEL: 6.182,56 m²

TAXA DE PERMEABILIDADE: 36,34%

NÚMERO DE PAVIMENTOS: 6

ALTURA TOTAL: 27,62 m

NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 144

24.061

ÁREA A CONSTRUIR:

SUBSOLOCENTRAL DE UTILIDADES

GUARITA (2x) TÉRREO

ÁREA A CONSTRUIR

     26,78 m²

3.701,10 m²

3.089,61 m²

3.141,97 m²

3.141,97 m²

1.747,25 m²

   181,32 m²

1.676,10 m²

   355,00 m²

26,62%

14.821,90 m²

17.061,10 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA: 4.529,11 m²
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ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:250

IMPLANTAÇÃO A-01

IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA

PISO EM LAJOTAS RÚSTICAS DE CONCRETO

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER  (INTERNO AO LOTE)

GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER (EXTERNO AO LOTE - PASSEIO)

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM CIMENTO ALISADO, SEM CONTRAPISO (CIMENTO
ALISADO MANUALMENTE).

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM CONCRETO

5

3

7

9

6

8

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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REFEITÓRIO
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- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1
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1,60 1,40 4
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DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:
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CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-02

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11
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28
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53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

A-03

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PAVIMENTO TÉRREO

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-04

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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8,82 m²
FAMÍLIA

15,67 m²
ASSESSORIA 14,58 m²

CEJUSC

23,79m²

JUIZ
SUBSTITUTO

02

21,86 m²

GABINETE
CEJUSC

40,55 m²
CEJUSC

17,65 m²
CONCILIAÇÃO

23,03 m²
CONCILIAÇÃO

15,03 m²
CONCILIAÇÃO

17,08 m²
CONCILIAÇÃO

23,21 m²
CONCILIAÇÃO

17,77 m²
CONCILIAÇÃO

36,14 m²
TRIAGEM

29,59 m²
ESPERA

77,96 m²

CARTÓRIO
JUIZADO

ESPECIAL
CRIMINAL

19,48 m²
ARQUIVO

32,76 m²
INSTRUÇÃO

18,28 m²
CONCILIAÇÃO

4,78 m²
AMAMENTAÇÃO

29,08 m²
JUIZ

40,48 m²
ASSESSORIA

31,94 m²
AUDIÊNCIA

5,91 m²

ÁREA
TÉCNICA

11,33 m²

SALA
TÉCNICA

31,49 m²
CONCILIADORES

28,13 m²
CONCILIAÇÃO

23,99 m²
CONCILIAÇÃO

24,11 m²
ASSESSORIA

19,61 m²

PROMOTOR
02

12,60 m²

SALA
TÉCNICA

21,50 m²

CENTRAL DE
MANDADOS

65,21 m²

OF. DE
JUSTIÇA

40,90 m²
INFORMÁTICA

4,60 m²

ÁREA
TÉCNICA

13,51 m²
I.S. PRIV. F.

8,67 m²
I.S. PRIV. M.

7,34 m²
DML

97,98 m²

CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR

5,96 m²

ÁREA
TÉCNICA

3,59 m²
I.S. PCD

17,65 m²
ARQUIVO

17,94 m²

SALA
TÉCNICA 30,11 m²

POSTO
BANCÁRIO 01

2,57 m²
I.S.

33,35 m²
JUIZ

38,41 m²
ASSESSORIA

6,48 m²
TESTEM.

29,98 m²
AUDIÊNCIA

4,80 m²
S. REC.

2,42 m²
HALL

9,17 m²
ESPERA

5,61 m²
PARLATÓRIO

7,86 m²

ÁREA
TÉCNICA

37,01 m²
CIRCULAÇÃO

22,07 m²
SALA COFRE

44,17 m²
ARQUIVO

119,07 m²

CARTÓRIO
1ª VARA CRIMINAL

2,60 m²
I.S.

22,49 m²

JUIZ
SUBSTITUTO

01

17,65 m²
ASSESSORIA

18,30 m²
ASSESSORIA

24,19 m²

PROMOTOR
01

2,95 m²
I.S.

19,78 m²

DEFENS.
PÚBLICO

21,34 m²
ASSESSORIA

17,44 m²
MONITORAMENTO

4,80 m²
ACAUTELAMENTO

45,18 m²
SALA O.A.B.

49,85 m²

SECRETARIA
MP

14,00 m²
COPA

3,70 m²
I.S. PCD M.

3,70 m²
I.S. PCD F.

16,31 m²

I.S. PÚB.
MASC.

14,61 m²

I.S. PÚB.
FEM.

164,43 m²
PLATÉIA

99,16 m²
FOYER

40,11m²
DELIBERAÇÕES

2,61 m²
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10,56 m²
COPA

32,52 m²
CAMBURÃO

28,55 m²
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8,84 m²
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10,60 m²
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8,22 m²
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32,94 m²

SALA DA
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37,33 m²
CIRCULAÇÃO

2,38 m²
I.S.

2,38m²
I.S.

31,40 m²
ESPERA

23,73 m²
ESCADA 4

20,34 m²
ESCADA 3

75,22 m²

HALL
PRINCIPAL

230,18 m²
CIRCULAÇÃO

77,48 m²

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

18,40 m²
HALL ESC.

269,15 m²
CIRCULAÇÃO

49,77 m²
ESPERA

26,67 m²
HALL ESC.

85,16 m²

SALÃO DO
JURI

Interfone dos
elevadores

4,79 m²
01

5,23 m²
03

5,23 m²
04

4,06 m²

ELEV. 5
SEG.

SHAFT

GRAMAGRAMA

GRAMA

18,82 m²

PATIO DE
VENTILAÇÃO

-

1,92 m²
SHAFT

GUARDA-CORPO METÁLICO H=105mm

GUARDA-CORPO METÁLICO H=105mm

Projeção nível superior

Projeção marquise

1,92 m²
SHAFT

Bacia com assento

redutor

Trocador

GUARDA-CORPO METÁLICO H=105mm

GUARDA-CORPO METÁLICO H=105mm
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Projeção marquise

Furo Ø15cm
H=2,90m

ESCADA MARINHEIRO 3

3,30m²
VGA
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S

3,63 m²
I.S. PCD F. 3,67m²

I.S. PCD M.

16,32 m²

I.S.
PÚBLICO MASC.

14,51 m²

I.S.
PÚBLICO FEM.

4,79 m²

ELEV.
02

10,57 m²
I.S. PRIV. M.

12,98 m²
I.S. PRIV. F.

29,46 m²
CANTINA

15,74 m²
COZINHA

4,28 m²
DEPÓSITO

ELEV.

ELEV.

ELEV.

4,29 m²

3,70 m²
I.S. PCD M.

3,70 m²
I.S. PCD F.

3,58m²
I.S. PCD

3,58 m²
I.S. PCD

3,58 m²
I.S. PCD

3,58 m²
I.S. PCD

28,33 m²
CONCILIAÇÃO

(VENTILAÇÃO
FORÇADA)

(VENTILAÇÃO
FORÇADA)

3,58 m²
I.S. PCD

1.50

3.70

3,58m²
I.S. PCD

0.
60

0.50 0.50

1.
50

3.70

1.
50

3.70

0.
45

0.300.30

0.60

0.
50

0.30

0.50

0.60

2.25

3.45

0.60

0.60

0.50

0.55

0.
75

2.
55

I.S.

CHAPA METÁLICA

0.60

1.65

14,46 m²
ESCADA 2

0.55 0.75

0.30
0.30

0.60

3.20

0.
45

3,68 m²
I.S. PCD

0.50

0.60

LAJE IMPERMEABILIZADA

+0,12

CUT - CENTRAL DE UTILIDADES

ESCADA
MARINHEIRO

SANITÁRIO
2,04 m²

PASSA 
PRATO

PEITOR
IL H=1

,20 M

VÃO 0,
80 x 0

,80 M

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA CHAPA METÁLICA CHAPA METÁLICA CHAPA METÁLICA
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A
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C
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K
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PLANTA TÉRREO LAYOUT
ÁREA: 3.701,10 m²
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PAVIMENTO TÉRREO LAYOUT

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-05

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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B

16,32 m²

I.S. PÚBLICO
MASC.

3,63 m²
I.S. PCD F. 3,67 m²

I.S. PCD M.

8,81 m²
I.S. FAMÍLIA

14,51 m²

I.S. PÚBLICO
FEM.

4,78 m²
AMAMENTAÇÃO

2,38 m²
I.S.

15,67 m²
ASSESSORIA

19,30 m²
ARQUIVO

77,90 m²

CARTÓRIO
JUIZADO

ESPECIAL

41,01 m²
INSTRUÇÃO

19,47 m²
ARQUIVO

77,91 m²

CARTÓRIO
1° JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL
21,76 m²

JUIZ
SUBSTITUTO

04

2,38 m²
I.S.

2,38 m²
I.S.

14,45 m²
ASSESSORIA

14,58 m²
ASSESSORIA

77,97 m²

CARTÓRIO
2° JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL

19,47 m²
ARQUIVO

32,76 m²
INSTRUÇÃO

18,28 m²
CONCILIAÇÃO

10,57 m²
I.S. PRIV. M.

12,98 m²
I.S. PRIV. F.

6,81 m²

ÁREA
TÉCNICA

27,50 m²
JUIZ 40,39 m²

ASSESSORIA

32,27 m²
AUDIÊNCIA

16,21 m²

ESPAÇO
MULHER

12,59 m²

SALA
TÉCNICA

24,07 m²
CONCILIAÇÃO

32,32 m²
INSTRUÇÃO

32,40 m²
AUDIÊNCIA

40,56 m²
ASSESSORIA

27,11 m²
JUIZ

11,33 m²

SALA
TÉCNICA

5,85 m²

ÁREA
TÉCNICA

31,94 m²
AUDIÊNCIA

40,48 m²
ASSESSORIA

29,08 m²
JUIZ

3,59m²
I.S. PCD

13,51 m²

I.S. PRIV.
FEM.

8,67 m²

I.S. PRIV.
MASC.

7,34 m²
D.M.L.

31,47 m²
AUDIÊNCIA

6,48 m²
TESTEM.

44,61 m²
ASSESSORIA

28,43 m²
JUIZ

5,96 m²

ÁREA
TÉCNICA

17,43 m²

SALA
TÉCNICA

29,70 m²

POSTO
BANCÁRIO 02

32,48 m²
JUIZ

37,03 m²
ASSESSORIA

6,48 m²
TESTEM.

29,55 m²
AUDIÊNCIA

7,86 m²

ÁREA
TÉCNICA

14,42 m²
ESPERA

2,58 m²
HALL

27,40 m²
CIRC.

36,44 m²

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

2,34 m²
I.S.

14,61 m²

I.S. PÚB.
FEM.

16,30 m²

I.S. PÚB.
MASC.

3,65 m²
I.S. PCD F.

3,65 m²
I.S. PCD M.

13,93 m²
COPA

21,86 m²
SALA COFRE

25,53 m²
ARQUIVO

106,16 m²

CARTÓRIO
CRIMINAL

(EXPANSÃO)

17,52 m²
ASSESSORIA

17,65 m²
ASSESSORIA

21,87 m²

JUIZ
SUBSTITUTO

03

2,38 m²
I.S.

116,93 m²
43,69 m²

ARQUIVO

22,07 m²
SALA COFRE

16,71 m²
ESCADA 1

23,59 m²
ESCADA 3

72,25 m²

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

246,93 m²
CIRCULAÇÃO

25,04 m²
HALL ESC.

16,70 m²
ESCADA 2

274,04 m²
CIRCULAÇÃO

23,73 m²
ESCADA 4

20,65 m²
ESPERA

30,96 m²
ESPERA

21,67 m²
HALL ESC.

20,64 m²
ESPERA

MARQUISE EM VIDRO CONFORME DETALHE

MARQUISE EM VIDRO - CONFORME DETALHE

3,00% 3,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,79 m²

ELEV.
01

4,79 m²

ELEV.
02

+4,60

+4,60

+4,60

+4,60

+7,13
+6,97

14,60 m²

ÁREA
TÉCNICA

Laje impermeabilizada em manta de PVC
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1,92 m²
SHAFT

2,96 m²
VGA

7,75 m²
PARLATÓRIO
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PLANTA 2° PAVIMENTO
ÁREA: 3.089,61 m²

1

2

3

4

2° PAVIMENTO

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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-
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-06

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PLANTA 2° PAVIMENTO  LAYOUT
ÁREA: 3.089,61 m²

1

2

3

4

MARQUISE EM VIDRO CONFORME DETALHE

MARQUISE EM VIDRO - CONFORME DETALHE

2° PAVIMENTO LAYOUT

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28
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4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-07

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ÁREA: 3.141,97 m²
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3° PAVIMENTO 
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- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-08

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PLANTA  LAYOUT 3° PAVIMENTO
ÁREA: 3.141,97 m²

CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIOCHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

CHAPA EM ALUMÍNIO

MARQUISE EM VIDRO - CONFORME DETALHE

3° PAVIMENTO LAYOUT 

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-09

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11
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4

6

1

53
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38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-10

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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4° PAVIMENTO LAYOUT

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11
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28
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53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:1251:125

A-11

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PLANTA 5° PAVIMENTO
ÁREA: 1.747,25 m²

5° PAVIMENTO 

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PLANTA LAYOUT 5° PAVIMENTO
ÁREA: 1.747,25 m²
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5° PAVIMENTO LAYOUT 
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- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-13

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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PAVIMENTO TÉCNICO
ÁREA: 181,32 m²

Reservatório

de fibra de vidro

20.000L

Reservatório

de fibra de vidro

20.000L

Reservatório

de fibra de vidro

20.000L

ESCADA MARINHEIRO

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

1:125

PAVIMENTO TÉCNICO  A-14
1:125

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ESCADA MARINHEIRO

LAJE IMPERMEABILIZADA
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ESCADA MARINHEIRO

PLANTA COBERTURA
ÁREA: 4.147,33 m²
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ESCADA MARINHEIRO

COBERTURA

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE JANELAS

CÓD COMP. ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO QT
JA01 0,80 1,20 1,70 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO A18 PRETO TIPO

BASCULANTE COM VIDRO 4mm
04

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE PORTAS

CÓDIGO LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO QT

PCF03 1,60 2,10

PORTA CORTA FOGO P90 DUPLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N. 26
E NÚCLEO DE MANTA CERÂMICA, BATENTE EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO N. 18, PINTURA EM ESMALTE FOSCO, COR GRAFITE. COM
BARRA ANTI PÂNICO - DUAS FOLHAS

2

RESERVATÓRIOS ÁGUA 

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.



FORROFORRO FORRO FORRO

FORROFORRO FORRO FORRO

FORROFORRO FORRO FORRO

FORROFORRO FORRO FORRO

FORROFORRO FORRO FORRO

FORROFORRO FORRO FORRO

SANIT. PRIV.
FEM.

SANIT. PRIV.
MASC. VEST. FEM. VEST. MASC.

SANIT.
PÚBLICO

MASC.

SANIT.
PÚBLICO

FEM.
SANIT. PRIV.

MASC.
SANIT. PRIV.

FEM.

SANIT. PRIV.
FEM.

SANIT. PRIV.
MASC.

SANIT.
PÚBLICO

FEM.

SANIT.
PÚBLICO

MASC.

SANIT.
PÚBLICO

MASC.

SANIT.
PÚBLICO

FEM.
SANIT. PRIV.

MASC.
SANIT. PRIV.

FEM.

SANIT. PRIV.
FEM.

SANIT. PRIV.
MASC. CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SANIT.
PÚBLICO

FEM.

SANIT.
PÚBLICO

MASC.

SANIT.
PÚBLICO

MASC.

SANIT.
PÚBLICO

FEM.CIRCULAÇÃO
SANIT. PRIV.

MASC.
SANIT. PRIV.

FEM.

+0,10

+4,60

+9,10

+13,60

+18,10

4,
33

4,
33

4,
33

4,
33

3,
96

1,
56

2,
75

1,
56

2,
75

1,
56

2,
75

1,
56

2,
75

1,
56

2,
75

1,
21

2,
75

1,
16

0,
54

3,
96

0,
19

4,
31

0,
19

4,
31

0,
19

4,
31

0,
19

4,
31

0,
19

4,
31

0,
49

28
,6

5

LAJE IMPERMEABILIZADA

1,
16

0,
54

1,
27

1,
20

1,
49

1,
81

1,
20

1,
49

1,
81

1,
20

1,
49

1,
81

1,
20

1,
49

1,
81

1,
20

1,
49

2,
40

2,
10

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

28
,1

6

+0,10

+4,60

+9,09

+13,60

+18,10

2,
10

2,
09

2,
09

2,
09

2,
09

2,
10

JA01 JA01

JA01JA01

JA01 JA01 JA01 JA01

JA01 JA01

JA01 JA01

JA01 JA01 JA01 JA01

JA01 JA01 JA01 JA01

JA01 JA01

PD05 PD05 PD05 PD05

FECHAMENTO EM
GRADIL

CONDENSADORA DE AR

2,
40

-4,50

JA19

+23,76 +23,76

-4,40

+22,70
+22,57

-4,50-4,40

3,
25

MP REUNIÃOCIRCULAÇÃOSECRETARIA SAI

CARTÓRIO 4ª VARA CÍVEL

CARTÓRIO 1ª VARA CÍVEL
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FORRO

CARTÓRIO 2ª VARA FAMÍLIA

CARTÓRIO 2ª VARA FAZENDA

CARTÓRIO 3ª VARA CÍVEL

CARTÓRIO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃOCARTÓRIO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

MOTORISTA ESCADA 2

ESCADA 2

ESCADA 2

ESCADA 2

CIRCULAÇÃO ESCADA 2
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ELEVADOR 2
PRIVATIVO
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ARQUIVOSALA COFRECIRCULAÇÃOASSESSORIA TESTEM.

ASSESSORIA TESTEM. CIRCULAÇÃO ARQUIVO

CARTÓRIO
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MARQUISE
CONFORME DETALHE

FECHAMENTO EM
DRY WALL

GUARDA CORPO EM
ALVENARIA

+19,27 +19,27

SALA TÉCNICA CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA CIRCULAÇÃO

FORRO FORRO

ASSESSORIA

LAJE IMPERMEABILIZADA

ESCALA  1 : 100
CORTE AA1 ESCALA  1 : 100

CORTE BB2 ESCALA  1 : 100
CORTE CC3

ESCALA  1 : 100
CORTE DD4 ESCALA  1 : 100

CORTE EE5 ESCALA  1 : 100
CORTE FF6

CORTES

1:100

A-17

OBRA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11

282

28

7

4

102

4

6

1

53

62

38

38

VF01

VF02

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,20

0,60

1,60 1,40 4

VISOR EM VIDRO LAMINADO ESPELHADO, DUPLO, COM VENEZIANA EMBUTIDA 0,80 1,00 1

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

PF06

-

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.



4

6
7

8

FORRO

+0,10 +0,10

FORROFORROFORROFORRO

LAJE IMPERMEABILIZADA

CAMBURÃOCOPAI.S.PCDI.S.
SALÃO DO

JURIPLATÉIAFOYER

FORRO2,
22

0,
60

1,
15

2,
75

0,
69

0,
51

6,
39

2,
70

6,
39

6,
39

0,
85

6.
76

2,
75

1,
61

0,
15

2,
97

0,
15

4,
36

2,
70

1,
13

+1,25

2,
58

2,
97

4,
51

LAJE IMPERMEABILIZADA

PM07 PM01 PM01 PM04

JA13

ESCADA MARINHEIRO 4

ESCADA MARINHEIRO 3

5,
30

MARQUISE
CONFORME DETALHE

+0,10+0,10 +0,10

+7,13

+4,70

+0,00
4,55%

+7,67 +7,67

+5,27

Enchimento

3,
16

Piso elevado

1,
10

3,
28

2,
00

1,
10

1,
03

2,
00

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA
CARTÓRIO 1ª
VARA FAMÍLIA CIRCULAÇÃO ASSESSORIA

ASSESSORIACIRCULAÇÃO

CARTÓRIO 1ª
VARA

FAZENDA

CARTÓRIO 2ª
VARA CÍVEL CIRCULAÇÃO ASSESSORIA

ASSESSORIACIRCULAÇÃO

CARTÓRIO
1° JUIZADO
ESPECIAL

CÍVELESPERA

CONCILIAÇÃO CONCILIAÇÃO CIRCULAÇÃO CONCILIAÇÃO

SALA COFRE
GERAL CRIMINAL

I.S.
ASSIST.
SOCIALCIRCULAÇÃOJUIZ CIRC.I.S.

I.S. JUIZ CIRCULAÇÃO ASSESSORIA
PROMOTOR

07 I.S.

I.S.

JUIZ
SUBSTITUTO

03ASSESSORIACIRCULAÇÃOJUIZ

JUIZ CIRCULAÇÃO ASSESSORIA

JUIZ
SUBSTITUTO

01 I.S.I.S.

I.S.

FORRO FORRO

FORRO FORRO FORRO FORRO FORROFORRO

FORRO FORRO FORRO FORRO FORROFORRO

FORRO FORRO FORRO FORRO FORROFORRO

FORRO FORRO FORRO FORRO FORROFORRO

FORRO FORRO

FORRO FORRO

FORRO FORRO

FORRO FORROFORRO

FORRO FORRO

+0,10

-4,40
-4,65

+4,60

+9,10

+13,60

+18,10

+0,10

+4,60

+9,10

+13,60

1,
16

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

4,
21

23
.6

6
4.

75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1.
20

0.
51

2.
65

0,
84

0,
98

2,
68

0,
84

0,
98

2,
68

0,
84

0,
98

2,
68

0,
84

0,
98

0,
49

19
.1

7

0,
85

0,
85

0,
85

+13,60

+9,10

+4,60

2,
70

2,
70

2,
70

2,
70

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
54

1,
26

2,
70

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
35

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
54

1,
26

1,
20

1,
50

0,
49

STRUCTURAL GLAZING

FACHADA VENTILADA

CONTENÇÃO

PD01

PD01

PD01

PD01

PD01

PD01

PD01

PD01

JA16

VE02

VE02

VE02

VE02

VE04

+23,76

+22,60

+18,10

+19,27

2,94%

27
5

27
5

27
5

27
5

CONCILIAÇÃO

+23,62

FORRO

DELIBERAÇÕESI.S. PCD
SALA DA
GUARDAPRÉ-GUARDACELA 1

+0,10+0,10

3,
09

0,
15

4,
36

3,
09

4,
51

4,
01

2,
75

0,
69

0,
14

6,
76

0,
49

7,
59

LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

JA01

PF01

ESCADA MARINHEIRO

ESCADA MARINHEIRO

1,
90

GR02

+4,78

+7,11

+5,27

+7,67

Enchimento

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
APOIO SAI

CARTÓRIO 4ª
VARA CÍVEL

CARTÓRIO 1ª
VARA CÍVEL

CARTÓRIO
JUIZADO

ESPECIAL

CANTINA

HALL /
CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ESPAÇO PARA
RESERVATÓRIO

DE ÁGUA

ESCADA 1

ESCADA 1

ESCADA 1

ESCADA 1

ESCADA 1

ESCADA 1

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

CIRCULAÇÃO
/ ESPERA

+0,10

+4,60

+9,10

+13,60

+18,10

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

FORRO

4,
13

4.
31

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

3,
96

0,
54

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

1,
21

2,
75

5,
22

0,
12

3,
13

0,
17

2,
71

0,
12

2,
77

0,
12

3,
13

0,
17

2,
71

0,
12

2,
77

0,
12

3,
13(2

5x
18

cm
)

4,
50

3,
58

1,
57

3,
99

4,
50

4,
50

4,
50

4,
50

6,
05

0,
90

1,
16

LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

PM05

-5,95

VE03

VE03

VE03

VE03

VE03

VE03

VE03

PM01

+27,48

VE04

0,
30

0,
48

+23,08

ELEVADOR 1
PÚBLICO

+23,76+23,63

+22,60

Escada marinheiro

VE07

Enchimento

0,
51

4,
13

0,
27

0,
24

3,
34

COZINHA

PD01 PM02

PD01

MARQUISE CONFORME
DETALHE

ESCALA  1 : 100
CORTE GG7

ESCALA
 1 : 100

CORTE JJ8

ESCALA  1 : 100
CORTE KK9

ESCALA  1 : 100
CORTE LL10

CORTES

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11
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28
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6
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62

38

38
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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DATA:
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DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-18
1:100

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ESCALA  1 : 100
CORTE HH11

ESCALA  1 : 100
CORTE II12

CORTES

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1

11

11
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53
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38
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CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:
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1:100

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ESCALA  1 : 100
CORTE MM13

ESCALA  1 : 100
CORTE NN14

CORTES

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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ELEVAÇÕES

- INDICAÇÃO DE CORTE
    (AA) - NOME DO CORTE

- INDICAÇÃO DE FACHADA
(X) - NÚMERO DO DESENHO NA FOLHA

- IDENTIFICADOR DE PORTAS E JANELAS

AA

PX00

X

PAREDE EM ALVENARIA

FACHADA VENTILADA

ESTRUTURA/ PILARES

PAREDE DE CONCRETO

DIVISÓRIA DE ALTO PADRÃO COM
MONTANTES EM ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS EM GRANITO

PAREDE EM DRYWALL

LEGENDA E SIMBOLOGIA

QUADRO DE PISOS

SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO

STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO
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STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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SOLEIRA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL

JUNTA DE DILATAÇÃO

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL

- NÍVEL ACABADO
- NÍVEL ACABADO

PURIFICADOR DE ÁGUA

QUADRO DE PORTAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LAR. ALT. Q.

PCF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,10

PCF02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,00 2,10

PD01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PD02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VISOR EM VIDRO 0,90 2,70

PD03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PD04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 0,90 2,70

PD05 PORTA DE ABRIR DE CABINE SANITÁRIA 0,80 1,80

PD06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,80 2,70

PF01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 0,80 2,10

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 2

PF03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM AÇO 1,50 2,10 1

PF04 PORTA DE ABRIR VENEZIANA DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO 1,40 2,70 20

PF05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,60 2,10

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM GRADIL PRÉ-FABRICADO 1,80 2,40 5

PM01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,90 2,70

PM02 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX E PUXADOR HORIZONTAL 0,90 2,70

PM03 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 0,90 2,70

PM04 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,80 2,70

PM05 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA 1,60 2,70 11

PM06 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA E VENEZIANA DE ALUMÍNIO NA PARTE INFERIOR 1,60 2,70 4

PM07 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,60 2,70 11

PV01 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTIPÂNICO 1,80 2,15 4

CÓD. DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

JA02 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR 7,12 6,27 1

JA03 7,85 6,27 1

JA04 5,07 6,27 1

JA05 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E PORTA DUPLA EM VIDRO 18,75 3,85 1

JA06 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO 18,75 2,10 1

JA07 30,36 17,73 1

JA08 8,15 4,46 1

JA09 8,15 13,23 1

JA10 17,32 17,73 1

JA11 STRUCTURAL GLAZING EM ALUMINIO COM VIDRO COM FOLHA DE ABRIR MAXI-AR E VENEZIANA ACIMA DO FORRO 2,87 17,88 1

JA12 20,52 17,73 1

JA13 3,11 8,88 1

JA14 10,18 21,84 1

JA15 23,35 17,73 1

JA16 4,53 18,95 1

JA17 20,65 22,20 1

JA18 23,5 21,84 1

JA19 2,92 26,34 1

JA20 72,31 21,84 1

JA21 2,9 21,84 1

JA22 13,83 21,84 1

JA23 17,16 13,40 1

COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.COD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

QUADRO DE JANELAS GERAL
CÓD. DESCRIÇÃO LARG. ALT. PEIT. Q.

VE01 VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 1,00 1,20 1,50 111

VE02 1,20 0,80 VARIÁVEL 25

VE03 0,80 1,20 VARIÁVEL 17

VE04 0,80 0,30 0,30 5

VE05 0,40 2,10 VARIÁVEL 34

VE06 0,25 2,10 VARIÁVEL 16

VE07 0,80 1,50 2,40 2

JA01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 0,80 1,20 VARIÁVEL 155

GRADES
CÓD. DESCRIÇÃO Q.

GR01 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA COM GRADE METÁLICA 0,90 2,10 4

LARG. ALT. PEIT.

GR02 GRADE METÁLICA 1,00 0,50 1,90 3

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS GUARITAS LARG. ALT. PEITORIL Q.

JA24 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO 1,05 0,60 1,55 2

JA25 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,50 1,00 1,15 2

JA26 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM 2 FOLHAS 1,10 1,00 1,15 4

JA27 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO 1,05 0,60 1,45 6

PM08 PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA 0,70 2,10 2-

PV02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 0,90 2,10 2

COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.COD. LARG. ALT. PEITORIL Q.CÓD. DESCRIÇÃO ESQUADRIAS DEPÓSITO DE LIXO RECICLÁVEL LARG. ALT. PEITORIL Q.

-

-

PF02 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO 1,20 2,10 1
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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  PARANA
DIVISÃO DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA:TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

DATA:

NOVEMBRO / 2023

DESENHO:

PROJETO (AUTOR): PROPRIETÁRIO:

SONIA MARA FLORIANI MARQUESARQUITETA

DEA-DP-SPA

CAU: 32071-4

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO EXCLUSIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PR
FÓRUM DE PONTA GROSSA

ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PADRONIZADAS DE MATERIAL DO TJPR, CONFORME ANEXOS

LOCAL RESERVADO A ORGÃOS PÚBLICOS:

A-22
1:100

NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM PROJETO DEVEM SER
CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES
PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO. COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO
CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E ESQUADRIAS,
ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A
QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO.
ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS), BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E MASTROS: A SEREM
EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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FACHADA EM STRUCTURAL GLAZING DE
ALUMÍNIO PRETO COM CAMADA DE ANODIZAÇÃO
A18, MARCA ALCOA, LINHA CITTÁ, BELMETAL,
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VIDRO INCOLOR, 4mm

FIXAÇÃO COM SPIDER GLASS METÁLICO

OBS: DEVERÁ SER ELABORADO PROJETO
EXECUTIVO DAS ESQUADRIAS E ESTRUTURA DA
MARQUISE, QUE PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES
DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.
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NOTAS:

1 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PISO, TETO, PAREDE E
RODAPÉ, DAS ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÕES NÃO CONSTANTES EM
PROJETO DEVEM SER CONSULTADAS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PADRÕES
TJPR: CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PARA PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE
MATERIAIS E ACABAMENTO, DETALHES PADRÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE
MATERIAIS DO TJPR. PARA DETALHES DOS PORTÕES, VERIFICAR O PROJETO
ESPECÍFICO DE IMPLANTAÇÃO E DETALHES PADRÃO TJPR.

2 - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A CONFORMIDADE COM
AS NORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS FASES DO PROJETO E
EXECUÇÃO DA OBRA.

3 - O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA A EDIFICAÇÃO NÃO ESTÁ
INCLUÍDO NO ESCOPO DESTA CONTRATAÇÃO.

4 - A CONEXÃO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERÃO,
OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMÍNIO.
COM REALIZAÇÃO DE VEDAÇÃO CONFORME MEMORIAL.

5 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEÇAS DAS ÁREAS
MOLHADAS.

6 - A CONTRATADA PODE REALIZAR PEQUENAS ALTERAÇÕES NA SUBESTAÇÃO
DO SUBSOLO. DEVE SER REVISADO SEUS MATERIAIS DE ACABAMENTO E
ESQUADRIAS, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS, A FIM DE
GARANTIR APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, IMPLEMENTANDO
AJUSTES SE NECESSÁRIO.

7 - PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER
ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO FABRICANTE, DE
MODO A GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SISTEMAS.

8 - VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSÁRIO
AUMENTAR EM FUNÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR
AUTORIZAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, DEVE-SE MANTER A
ALTURA EM TODA SUA EXTENSÃO.

9 - MUROS, MEIO FIOS, ÁREA DE LIXEIRA (EXTERNA E TEMPORÁRIAS),
BICICLETÁRIOS, PASSEIO EXTERNO, BASE DOS PORTÕES DE ENTRADA E
MASTROS: A SEREM EXECUTADOS SEGUNDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO
TJPR.

10 - RAMPAS, ESCADAS, CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO SER
EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.

11 - O PISO PODOTÁTIL LOCADO É ILUSTRATIVO E A CONTRATADA DEVERÁ
ATENDER ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

12 - VERIFICAR SOBREPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO COM O LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL RETIRADA DAS ÁRVORES
EXISTENTES.

13 - AS CALÇADAS ARMADAS AO REDOR DO BLOCO E EDÍCULA PODEM SER
AJUSTADAS CONFORME A NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO.
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